А К Т
общего (весеннего) осмотра здания

[bookmark: _Hlk161063247]г. Калуга                                                                                                                  15.03.2024 г.

Дом №  4 или строение (корпус) ____по б-р Моторостроителей
[bookmark: _Hlk161063314]ООО «ЖРЭУ-19»
Общие сведения по строению

[bookmark: _Hlk161063338]Год постройки                 1991 г.
Материал стен                 кирпич
Вид кровли                       совмещенная
Число этажей                   9 (девять)
Число подъездов              1 (один)
Количество квартир        144
Наличие подвалов           имеется
Общая площадь              4755,8 (кв. м)



Результаты осмотра  общедомового  имущества:

[bookmark: _Hlk161063410]Комиссия в составе:

Председатель: Директор ООО «ЖРЭУ-19»                                     Фёдоров  Н.С. 
Представитель общественного домового комитета:                       Шестовских  Л.А.   
Специалист:                                                                                         Уманцев  В.М. 
Техник:                                                                                                 Рахимов Т.И.  
Провела проверку готовности к эксплуатации вышеуказанного строения и установила:  

1.Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

	Элементы
	Оценка состояния, описание дефектов
	Перечень необходимых и рекомендуемых работ

	Крыша
	Ремонт  жестяных    парапетов.
	Тек/ремонт.

	Чердачное помещение и его вентиляция
	Необходима  уборка  чердачного  помещения.
	Тек/ремонт.

	Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания
	Исправно.
	Не требуется

	Фасад здания
	Исправно.
	Не  требуется.

	Входные двери и оконные переплеты
	В  исправном  состоянии
	Не  требуется.

	Подвальные  помещения
	Доступны  для  проведения  работ.
	Не  требуется

	Отмостка  вокруг  здания
	Незначительная  осадка.
	Не  требуется

	Система центрального отопления
	Исправно.
	Не  требуется.

	Котельное помещение и оборудование
	МУП  «Калугатеплосеть»
	Не  требуется.

	Тепловые элеваторные узлы и бойлерные
	Отсутствуют
	Не требуется

	Отопительное оборудование: в том числе дымоходы, газоходы
	Исправно Акт МБУ-СЖО
	

	Электрооборудование
	В  рабочем  состоянии.
	Не требуется


2. Обеспеченность:
а) котельных – топливом: МУП  «Калугатеплосеть». 
б) уборочных инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: Обеспечены.  

Выводы и предложения:

Требуется ремонт жестяных парапетов.      _____________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


[bookmark: _Hlk161063167]Председатель комиссии:                                                                            Федоров Н.С.
Члены комиссии:              _____________________________________ Шестовских  Л.А
	                                _____________________________________ Уманцев  В.М.
	                                _____________________________________ Рахимов Т.И.  

