АКТ
общего (весеннего) осмотра здания
г. Калуга                                                                                                          «  18  »  марта   2024г.
Дом № 3 или строение корпус ___ по ул. Л.ТОЛСТОГО 
ООО « ЖРЭУ-19»
Общие сведения по строению
Год постройки              1983г.
Материал стен              кирпич
Вид кровли                   совмещенная
Число этажей                5 (пять)
Число подъездов          6 (шесть)
Количество квартир     90
Наличие подвалов        имеется
Общая площадь          4162,3 (кв. м) жилая площадь  2481,6   (кв. м)      


Результаты осмотра общего имущества жилого дома
Комиссия в составе:

Председатель: Директор ООО «ЖРЭУ-19»                 Федоров Н.С
Техник                                                                              Шкытина Н.И
Слесарь сантехник                                                          Рачков Д.А.
Провели проверку готовности к эксплуатации вышеуказанного строения и установила:
1.Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
	Элементы
	Оценка состояния, описание дефектов
	Перечень необходимых и рекомендуемых работ

	Крыша
	исправна
	не требуется

	Чердачное помещение и его вентиляция
	исправны
	не требуется

	Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания
	исправны
	не требуется

	Фасад здания
	видимых повреждений нет
	не требуется

	Входные двери и оконные переплеты
	исправны
	не требуется

	Подвальные  помещения
	обеспечены  свободным  доступом к оборудованию
	не требуется

	Отмостка  вокруг  здания
	исправна
	не требуется

	Система центрального отопления
	исправна, в рабочем состоянии
	не требуется

	Котельное помещение и оборудование
	ПАО « Калужский Турбинный завод»
	техобслуживание

	Тепловые элеваторные узлы и бойлерные
	отсутствуют
	не требуется

	Отопительное оборудование:           в том числе дымоходы, газоходы
	исправны 
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	не требуется

	Электрооборудование
	исправно
	не требуется


2.Обеспеченность:
а) котельных – топливом:   ПАО «Калужский Турбинный завод»
б) жителей – углем, дровами, торфом ( в доме с печным отоплением):   Не требуется.
в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц:   Обеспеченны.

Выводы и предложения:
Регламентные работы. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Председатель комиссии: _____________________________________________Федоров Н.С.
Члены комиссии:             _____________________________________________Шкытина Н.И.
	                              _____________________________________________Рачков Д.А.
	                             



